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Бланк задания уставок 

продольной дифференциальной защиты
 трехобмоточного  трансформатора 
«Сириус-Т3»

(версия устройства 3.00 и новее)

	Объект
	

	Условное обозначение объекта
	

	Присоединение
	


1 Данные об объекте

	Тип трансформатора 
	

	Группа соединения обмоток трансформатора
	

	Наличие реакторов в зоне дифзащиты
	

	Коэффициенты трансформации ТТ:
	

	
на стороне ВН  (IПЕРВ. ТТ / IВТОР. ТТ)
	

	
на стороне СН
	

	
на стороне НН
	

	Размах регулирования РПН в процентах
	

	Исполнение устройства по номинальным    токам входов (5/5/5 ; 1/1/1 ; 1/5/5 ; 1/1/5 )
	


2 Сводная таблица уставок устройства
	Уставка
	Диапазон
	Набор 1
	Набор 2

	Группа уставок «Общие»

	Iном.перТТвн, А
	50—5000
	
	

	Iном.перТТсн, А
	50—5000
	
	

	Iном.перТТнн, А
	50—5000
	
	

	Режим сигн.
	Непр. / 1 с / 2 с / 3 с / 5 с / 10 с / 20 с
	
	

	Сборка МТЗ-ВН
	Y / Δ
	
	

	
	
	
	

	Группа уставок «ДЗТ-1»

	Функция
	Откл / Вкл
	
	

	Iдиф.груб/Iбаз
	4,0 – 30,0
	
	

	Iдиф.чувс/Iбаз
	4,0 – 30,0
	
	

	T, с
	0,00 – 3,00
	
	

	«Мгнов. знач» – контроль мгновенного значения тока
	Откл  /  Вкл
	
	

	Группа уставок «ДЗТ-2»

	Функция
	Откл  /  Вкл
	
	

	Т, с
	0,00—3,00
	
	

	Iд1груб / Iбаз – базовая уставка защиты
	0,3 – 1,0
	
	

	Kторм.груб, % – коэффициент торможения
	10 – 100  
	
	

	Iт2груб / Iбаз – вторая точка излома характеристики
	1,0 – 3,0
	
	

	Iд1чувс/ Iбаз – базовая уставка защиты
	0,3 – 1,0
	
	

	Kторм.чувс, % – коэффициент торможения
	10 – 100  
	
	

	Iт2чувс / Iбаз – вторая точка излома характеристики
	1,0 – 3,0
	
	

	Iдг2 / Iдг1 – уставка блокировки от второй гармоники
	0,06 – 1,00
	
	

	
	
	
	

	Группа уставок «ДЗТ-3»

	Функция
	Откл / Вкл
	
	

	Iдиф/Iбаз
	0,1 – 2,0
	
	

	T,c
	1 – 999
	
	

	Группа уставок «ДЗТ общие»

	Iном ВН тр. – номинальный ток обмотки ВН трансформатора во вторичных величинах
	0,15—30,00 А
	
	

	Iном СН тр. – номинальный ток обмотки СН трансформатора во вторичных величинах
	0,15—30,00 А
	
	

	Iном НН тр. – номинальный ток обмотки НН трансформатора во вторичных величинах
	0,15—30,00 А
	
	

	Группа ТТ ВН – группа сборки ТТ на стороне ВН
	0 / 1 / 5 / 6 / 7 / 11
	
	

	Группа ТТ СН – группа сборки ТТ на стороне СН
	0 / 1 / 5 / 6 / 7 / 11
	
	

	Группа ТТ НН – группа сборки ТТ на стороне НН
	0 / 1 / 5 / 6 / 7 / 11
	
	

	Размах РПН, % – размах регулирования РПН в %
	0—16 
	
	

	Сторона РПН
	ВН/СН/НейтрВН/НейтрСН
	
	

	ΔNступени, %
	0,5 – 4
	
	

	
	
	
	

	Группа уставок «МТЗ-1 ВН»

	Функция
	Откл /  Вкл
	
	

	I/Iном.вн
	0,08 – 40,00 
	
	

	Т, с
	0,00—20,00
	
	

	ВМ-блокировка
	Откл /  Вкл
	
	

	Блокир. при БНТ
	Откл /  Вкл
	
	

	Группа уставок «МТЗ-2 ВН»

	Функция
	Откл /  Вкл
	
	

	I/Iном.вн
	0,08 – 40,00 
	
	

	Т, с
	0,10—99,99
	
	

	ВМ-блокировка
	Откл /  Вкл
	
	

	Блокир. при БНТ
	Откл /  Вкл
	
	

	Группа уставок «МТЗ СН»

	Функция
	Откл /  Вкл
	
	

	I/Iном.сн
	0,08 – 40,00
	
	

	Действие на ВН
	Откл /  Вкл
	
	

	ТСН, с
	0,10—99,99
	
	

	ТВН, с
	0,10—99,99
	
	

	ВМ-блокировка
	Откл /  Вкл
	
	

	Блокир. при БНТ
	Откл /  Вкл
	
	

	Группа уставок «МТЗ НН»

	Функция
	Откл /  Вкл
	
	

	I/Iном.нн
	0,08 – 40,00
	
	

	Действие на ВН
	Откл /  Вкл
	
	

	ТНН, с
	0,10—99,99
	
	

	ТВН, с
	0,10—99,99
	
	

	ВМ-блокировка
	Откл /  Вкл
	
	

	Блокир. при БНТ
	Откл /  Вкл
	
	

	Группа уставок «Перегрузка»

	Функция ВН
	Откл / Вкл
	
	

	Iвн/Iном.вн
	0,08 – 4,00
	
	

	Функция СН
	Откл / Вкл
	
	

	Iсн/Iном.сн
	0,08 – 4,00
	
	

	Функция НН
	Откл / Вкл
	
	

	Iнн/Iном.нн
	0,08 – 4,00
	
	

	Tперегрузки, с
	0,10 – 99,99
	
	

	Группа уставок «Обдув»

	Функция ВН-1
	Откл / Вкл
	
	

	Iвн-1/Iном.вн
	0,08 – 4,00
	
	

	Функция СН
	Откл / Вкл
	
	

	Iсн/Iном.сн
	0,08 – 4,00
	
	

	Функция НН
	Откл / Вкл
	
	

	Iнн/Iном.нн
	0,08 – 4,00
	
	

	Tобдува1, с
	0,10 – 99,99
	
	

	Контроль ДТ
	Откл / Вкл
	
	

	Функция ВН-2
	Откл / Вкл
	
	

	Iвн-2/Iном.вн
	0,08 – 4,00
	
	

	Tобдува2, с
	0,10 – 99,99
	
	

	Функция ВН-3
	Откл / Вкл
	
	

	Iвн-3/Iном.вн
	0,08 – 4,00
	
	

	Tобдува3, с
	0,10 – 99,99
	
	

	Группа уставок «УРОВ»

	Функция
	Откл / Вкл
	
	

	Туров, с
	0,10—2,00


	
	

	Iуров/Iном.вн
	0,04—1,00


	
	

	Контроль РПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Действ. на себя 
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Группа уставок «Блокировка РПН»

	Функция
	Откл / Вкл
	
	

	I/Iном.вн
	0,08 – 4,00
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 1»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	
	
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 2»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 3»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 4»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 5»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	
	
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 6»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 7»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 8»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 9»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 10»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 11»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 12»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 13»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 14»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 15»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	Группа уставок «Входы – Вход 16»

	Функция
	Список 
	
	

	Актив.уровень
	«1» / «0»
	
	

	Тср, с
	0,02—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Пуск УРОВ
	Откл / Вкл
	
	

	Запрет АПВ
	Откл / Вкл
	
	

	Контроль по I
	Откл / Вкл
	
	

	Имя 
	14 символов
	
	

	Группа уставок «Реле – Реле 1»

	Точка
	Список 
	
	

	Тср, с
	0,00—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Режим
	Следящий/С фиксацией/ Импульный
	
	

	Группа уставок «Реле – Реле 2»

	Точка
	Список 
	
	

	Тср, с
	0,00—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Режим
	Следящий/ С фиксацией/ Импульный
	
	

	Группа уставок «Реле – Реле 3»

	Точка
	Список 
	
	

	Тср, с
	0,00—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Режим
	Следящий/ С фиксацией/ Импульный
	
	

	Группа уставок «Реле – Реле 4»

	Точка
	Список 
	
	

	Тср, с
	0,00—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Режим
	Следящий/ С фиксацией/ Импульный
	
	

	Группа уставок «Реле – Реле 5»

	Точка
	Список 
	
	

	Тср, с
	0,00—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Режим
	Следящий/ С фиксацией/ Импульный
	
	

	Группа уставок «Реле – Реле 6»

	Точка
	Список 
	
	

	Тср, с
	0,00—99,99
	
	

	Тв, с
	0,00—99,99
	
	

	Режим
	Следящий/ С фиксацией/ Импульный
	
	

	Группа уставок «Светодиоды – Светодиод 1»

	Точка
	Список 
	
	

	Т, с
	0,00—99,99
	
	

	Фиксация
	Откл / Вкл
	
	

	Мигание
	Откл / Вкл
	
	

	Цвет
	Красный / Зеленый
	
	

	Группа уставок «Светодиоды – Светодиод 2»

	Точка
	Список 
	
	

	Т, с
	0,00—99,99
	
	

	Фиксация
	Откл / Вкл
	
	

	Мигание
	Откл / Вкл
	
	

	Цвет
	Красный / Зеленый
	
	

	Группа уставок «Светодиоды – Светодиод 3»

	Точка
	Список 
	
	

	Т, с
	0,00—99,99
	
	

	Фиксация
	Откл / Вкл
	
	

	Мигание
	Откл / Вкл
	
	

	Цвет
	Красный / Зеленый
	
	

	Группа уставок «Светодиоды – Светодиод 4»

	Точка
	Список 
	
	

	Т, с
	0,00—99,99
	
	

	Фиксация
	Откл / Вкл
	
	

	Мигание
	Откл / Вкл
	
	

	Цвет
	Красный / Зеленый
	
	


4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	Расчет выполнил
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Начальник СРЗА
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ФИО)
	
	(Дата)
	
	(Подпись)


Бланк задания уставок «Сириус-Т3» 


ЗАО «РАДИУС Автоматика»
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